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1 Betriebsdaten allgemein

1.1 Zusammenfassung

Meteodaten und Abwasserzulauf Energiebilanz ARA
Lufttemperatur Mittelwert/m 6.8 °C Energieproduktion BHKW 42'603[ kWh
Abwassertemperatur Mittelwert/m 11.7 °C Energieproduktion BHKW/d 1420] kwh
Durchschnittsleistung pro Betriebsstunde 79.6 kw
Abwasserzulauf Total 269'380 m3
Abwasserzulauf Mittelwert/d 8979 m3/d Energiebezug von BKW 22251] kWh
Abwasserzulauf Minimum 49 s Energieriicklieferung an BKW 3'813 kWh
Abwasserzulauf Maximum 412 IIs Energiebezug BKW NETTO 18438 KWh
. Energiebedarf Biologie 38'887 kWh
Abwasser pH-Wert Mittelwert/m | 7.66| pH | g d
Energiebedarf Schlammbehandlung 2'740 kWh
Energiebedarf Geb&ude- und Haustechnik 15'082 kWh
Energiebedarf Pumpwerk ARA 4'332 kWh
Phosphatfallung (Simultanfallung) - -
Gesamtenergiebedarf ARA inkl. PW 61'041 kWh
Fallmittelverbrauch (FeCLSO4) Total 15'363 |
Fallmittelverbrauch (FeCLS04) g/m3 11.19] g¢/m3 )
Betriebsstunden Gas- und Oelverbraucher
Féallmittel h (FeCLSO4 P 1. P
allmittelverbrauch (FeCLSO4) g/g %| 949 Betriebsstunden BHKW 535.1 h
Betriebsstunden BHKW/d 17.8 h/d
Betriebsstunden Gasheizung 76.9 h
Biologie / Nachklarung Betriebsstunden Gasheizung/d 2.6 h/d
Trockensubstanz (TS) BB1 3.02 g/l Betriebsstunden Gasfackel 4.8 h
Trockensubstanz (TS) BB2 2.95 gll Betriebsstunden Gasfackel/d 0.2 h/d
Schlammalter 15 d ) -
Betriebsstunden Oelheizung 36.2 h
Sichttiefe "Secchi" NKB 1+2 Mittelwert/m 141 cm Betriebsstunden Umwalzung/Heizung FR 1 351.9 h
Sichttiefe "Secchi" NKB 3+4 Mittelwert/m 143 cm Betriebsstunden Umwalzung/Heizung FR 1/d 11.7 h/d
Frischschlammdaten Entsorgung Rechen- und Sandfangqut
Frischlammmenge Total (netto) 2'376 m3 Rechengutmenge 7'930 kg
Menge Mittelwert/d 79| m3/d Sandfangutmenge 0 kg
Trockenrickstand (TR) Mittelwert/m 3.45 % Entsorqung Klarschlamm
Gluhruckstand (GR) Mittelwert/m 26.64 % Klarschlammmenge 1'230.62 t
Glihverlust (GV) Mittelwert/m 73.36 % Klarschlamm (TR) Mittelwert/m 4.05 %
Trockenrlickstand Total 84] tTR Klarschlamm (GR) Mittelwert/m 49.79 %
Trockenriickstand "organisch” 62| tolR Klarschlamm (GV) Mittelwert/m 50.21 %
Gasproduktion, Gas- und Oelverbraucher Klarschlamm (t TR) Total 49 t
Gasproduktion TOTAL 25109 m3 Klarschlamm (t oTR) Total 25 t
Gasproduktion pro m3 Frischschlamm 11| m3/m3 Fs| Schlammstapelbehalter
Gasproduktion pro kg oTR Frischschlamm 0.368|m3/kg oTR| |!nhalt Stapelbehalter 1+2 Mittelwert/m 1676] m3
Faulwasserabzug Stapelbehalter 1+2 Total 679 m3
Gasverbrauch BHKW Total 21'302 m3
Gasverbrauch Gasheizung 2895 m3 Belastung u.Schmutzfrachten Ablauf Vorklérung (VKB)
Gasverbrauch Gasfackel 912 m3 Belastung CSB tot. (%) Mittelwert/m 52 %
Belastung CSB tot. (EW) Mittelwert/m 23713 EW
Verbrauch Heizoel 723.0 ! Belastung P tot. (%) Mittelwert/m 68 EW
Heizoelvorrat 121031 ! Belastung P tot. (EW) Mittelwert/m 31'305 EW
Trink- und Brauchwasser Schmutzfracht CSB tot. 56'912 kg
Trinwasserverbrauch 15.6 m3 Schmutzfracht P tot. 1'503 kg
Brauchwasserverbrauch 856.0 m3 Schmutzfracht NH4-N 7'906 kg
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1.2 Meteodaten
[Minimum  |Mittelwert |Maximum |
[Lufttemperatur in °C | -1.6] 6.8 17.7]
oC Lufttemperatur Temperaturtrend
15.0
12.0
9.0 + —
6.0
3.0 N —
0.0 T T T T T T T T T T T T T T
D D [=2] D D D [*2] D (2] [=2] D D (2] D D
E & &8 & &8 &8 B & & &g §E & & g ¢
5 b= o 5 =] =] b pa b b pa pa b b b=
g g g 5 g b= ] g N g N ] Y 5 &
1.3 Abwasserzulauf
Zulauf TOTAL 269'380] m3
Zulauf Mittelwert/d 8979 m3
Zulauf Minimum 49| /s
Zulauf Maximum 412 /s
Abwasser Temperatur Mittelwert 11.7] °C
Abwasser pH-Mittelwert 7.66] pH
m3 —— Abwassermenge Abwassertemperatur c
16'000 20.0
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1.4  Belastung und Frachten Ablauf VKB
1.4.1 Belastung Ablauf VKB
CSB tot [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
VKB Ablauf Belastung CSB tot. % 34 52 66
VKB Ablauf Belastung CSB tot. EW 15'725 23'713 30'348
P tot [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
VKB Ablauf Belastung P tot. % 57 68 84
VKB Ablauf Belastung P tot. EW 25'992 31'305 38'811
1.4.2 Frachten Ablauf VKB
[Zulauf TOTAL 269'380] m3 |
VKB Ablauf Fracht CSB tot 56'912| kg
VKB Ablauf Fracht P tot 1'503| kg
VKB Ablauf Fracht NH4-N 7'906| kg
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2

Abwasserreinigung

2.1 Frachtabgaben Kanton BE
Datum Abwasser CSB tot. P tot. NO3-N NH4-N Total
Menge Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Fracht Kosten Kosten
m? Fr. kg Fr. kg Fr. kg Fr. kg Fr. Fr.

Dez 2008 286'620 14'331 5'557 3'890 173 5'202 2'819 2'819 156 622 26'865
Jan 2009 287'340 14'367 6'693 4'685 207 6'217 3'738 3'738 300 1'201 30208
Feb 2009 259'660 12'983 7'167 5'017 174 5219 2'871 2'871 874 3'495 29'584
Mrz 2009 453'940 22'697 6'741 4'719 269 8'073 2'830 2'830 871 3'482 41'801
Apr 2009 330360 16'518 5'250 3'675 219 6'566 1'883 1'883 450 1'799 30'441
Mai 2009 281'400 14'070 5'005 3'504 206 6'180 2'082 2'082 136 544 26'380
Jun 2009 271'780 13'589 3'837 2'686 200 5'989 1'982 1'982 101 405 24'652
Jul 2009 332'059 16'603 8'260 5'782 245 7'338 2'922 2'922 236 943 33'588
Aug 2009 269'540 13'477 4'031 2'822 160 4'808 2'639 2'639 128 510 24'255
Sep 2009 237'180 11'859 3'920 2744 122 3'674 1'814 1'814 35 139 20231
Okt 2009 241'680 12'084 3'927 2'749 155 4'661 2'704 2'704 67 267 22'465
Nov 2009 269'380 13'469 5'094 3'566 124 3734 2'972 2'972 173 691 24'432
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2.2  Grafiken Reinigungsleistung und Auslaufwerte

2.2.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.)

B AblaufKonzentrationCSBmg/l —— Grenzwert Konzentration CSB mg/I
L .o 0,
mofl X Reinigung CSB % —— Grenzwert Reinigung CSB % %
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2.2.2  Phosphor total (P tot.)
m  Ablauf Konzentration P tot. mg/I Grenzwert Konzentration P tot. mg/I
mg/I X Reinigung Ptot. % Grenzwert Reinigung P tot. % %
5.0 1 r 100
X X
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2.2.3  Ammonium (NH4-N)
®  AblaufKonzentration NH4-Nmg/l. —— Grenzwert Konzentration NH4-N mg/I
mg/l x  Reinigung NH4-N % —— Grenzwert Reinigung NH4-N % %
20.0 1 r 100
X X X X X X
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2.2.4  Nitrit (NO2-N) und Nitrat (NO3-N)
mg/l — Ablauf Konzentration NO2-N mg/l = Ablauf Konzentration NO3-N mg/I mg/l
NO3-N Grenzwert Konzentration NO2-N mg/l NO2-N
20.000 0.350
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0.000 T u g T T T v v = = = = = g 0.000
(o2} [«2] [«2] [«2] [=2] (2] (2] (o2} [e2] [«2] [«2] [=2] (2] (2] (o2}
o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o
« N N N N N N « N N N N N « «
— — - — — — — — — - — — — — —
— — — - — - - — — - - - - - —
o o 3 ~ o o o s ~ > o o 5 ~ =
o o o o o - - - - - N N N N N

Seite 8/23



Monatsbericht

Gesamt ungeldste Stoffe (GUS)

225

Grenzwert Konzentration GUS mg/I

Ablauf Konzentration GUS mg/I

mg/l
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3 Betrieb ARA

3.1  Phosphatfallung

Eisenchlorsulfatlosung Ferrifloc (FeCISO4)

Liefermenge 26100 kg
Fallmittelmenge Dosierpumpe 1 1'401 I
Fallmittelmenge Dosierpumpe 2 13'962 I
Fallmittelmenge TOTAL 15'363 I
Fallmittel Fe-Fracht 2'873 kg
Fallmitteldosierung pro m3 Abwasser 11.19 (9/m3)
Fallmitteldosierung pro g Ptot 1.95| (g/g Ptot)
I/d Fallmittledosiermenge (1/d) Fallmitteldosiermenge (g/m3) g/m3
700 16.00
\ A 14.00

600 I[

/ 12.00

MIVAY;

10.00

\ 8.00

300

6.00

200

4.00

100

2.00

01.11.2009
03.11.2009

05.11.2009 -

07.11.2009

09.11.2009

11.11.2009 A

13.11.2009

15.11.2009

17.11.2009

19.11.2009 -

21.11.2009

23.11.2009 -

25.11.2009

27.11.2009

29.11.2009

0.00
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3.2 Biologie
3.2.1  Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS /g/l) BB1
Belebtschlammbecken (BB1) [Minimum  [Mittelwert |Maximum |
Absetzvolumen (AV) ml/| 300 380 420
Trockensubstanz (TS) g/l 2.36 3.02 3.40
mi/l = Absetzvolumen (AV) BB1 ml/I e Trockensubstanz (TS) BB1 g/I| g/l
450 4.00
400 1 N\ - 3.50
\r 3.00
350
- 2.50
300
r 2.00
250
- 1.50
200
- 1.00
150 F 0.50
100 T T T T T T T T T T T T T T 0.00
D D D D [=2} [=2] D D D D D D D D D
g g g g g g g 8 8 8 = g g g g
N N N N N N N N N N N N N N N
s &8 & 5 g & & & &5 =% & &8 & & &
3.2.2  Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS /g/l) BB2
Belebtschlammbecken (BB2) [Minimum  [Mittelwert |Maximum |
Absetzvolumen (AV) ml/| 280 365 400
Trockensubstanz (TS) g/l 2.26 2.95 3.36
mi/ e Absetzvolumen (AV) BB2 ml/| e Trockensubstanz (TS) BB2 g/I| all
450 4.00
400 - 3.50
A - 3.00
350 V
- 2.50
300
- 2.00
250
r 1.50
200
- 1.00
150 - 0.50
100 T T T T T T T T T T T T T T 0.00
8 2 2 2 g g 8 8 8 8 8 8 8 2 2
S S S S S S S < < < S S S S S
= 8 8 &5 8 = =& & = & & & 8 & &8

Seite 11/23



Monatsbericht

3.2.3 Schlammvolumenindex SVI BB1 und BB2 (ml/g)

Schlammvolumenindex (SVI) BB1 und BB2 [Minimum  [Mittelwert [Maximum |

Schlammvolumenindex (SVI) BB1 117 126 140

Schlammvolumenindex (SVI) BB2 114 124 136
ml/g Schlammvolumenindex (SVI) BB1 ml/g Schlammvolumenindex (SVI) BB2 ml/g

160

140

120 W - A

100

80

60

40

20

01.11.2009
03.11.2009
05.11.2009
07.11.2009
09.11.2009
11.11.2009
13.11.2009
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17.11.2009
19.11.2009
21.11.2009
23.11.2009
25.11.2009
27.11.2009
29.11.2009
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3.3 Nachklarung
3.3.1 NKB 1 -4 Sichttiefe Secchi (cm)
Sichttiefe Secchi NKB 1 - 4 [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
NKB 1+2 Sichttiefe Secchi cm 60 141 190
NKB 3+4 Sichttiefe Secchi cm 80 143 190
Sichttiefe Secchi NKB 1 u. 2 Sichttiefe Secchi NKB3 u. 4
200 ]
180 ;
160 E A
. §—\V/ N~V "\ / No——
120 E \ /
: v \
100 s
80 i \
60 i
40 ;
20 ;
0 ; T T T T T T T T T T T
3.3.2  Absetzvolumen (AV / ml/l) und Trockensubstanz (TS / g/l) RLS/UeSS
Riicklauf- und Uberschussschlamm [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
Absetzvolumen (AV) ml/l 440 821 1700
Trockensubstanz (TS) g/l 3.48 5.18 8.84
ml/l Absetzvolumen (AV) RLS/UeSS ml/I Trockensubstanz (TS) RLS/UeSS g/l a/l
1'800 10.00
1'600 A A - 9.00
1'400 ;\ A A “ - 8.00
1200 \ I\ //\\ A I\ s/ F 7.00
o L\ ] VAWA [\ /e
800 #LA#\\ / /\\ I \/\/// P 500
\ / - 4.00
600 L \ / \\\/) /\v/
\ / \ - 3.00
400 £ 2.00
200 - 1.00
(0] 0.00

Seite 13/23



Monatsbericht

3.3.3 Ricklaufschlamm (RLS)
Riicklaufschlammmenge und Verhaltnis QRLS / Qtot [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
Rucklaufschlamm Menge Total m3/d 9'073 12'379 13'023
Verhéltnis QRLS / Qtot 0.63 1.46 1.90
m3 Rucklaufschlamm Q tot m3 VerhaltnisQ RLS/Q tot
14'000 2.00
12000 \\ \/M\Mv/\vk\ - 1.80
I N/ [\ /N N\
10'000 \/‘\ / \/ \ \ 1.40
. /~\. / \ / \ - 120
8'000 "4 V v AV V \
- 1.00
6'000 \_ 0.80
4'000 - 0.60
£ 0.40
2'000
r 0.20
o . . ; ; ; ; . - : : : - 0.00
g g g 5 g a| e e 5 g g & g K &
3.3.4 Uberschussschlamm (UeSS)
Uberschussschlamm (UeSS) [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
[Uberschussschlammmenge (m3/d) | 153| 175| 180|
[Uberschussschlammmenge Qtot (m3) | | 5'256| |
[Schlammalter (d) | | 15| |
m3 Uberschussschlammmenge (m3)
185
180 7
175
170 3 //
165 - ]
160 - ]
155 ; /
150 -
145
140
135
D D D D D D D D D D D D D D D
S £ & § & & & &8 & & & & & § &8
i A i i i i i A i A i — i - i
g 8 8 5 g8 4 9 v 5§ g d& & 8 & g
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4 Schlammbehandlung

4.1 Frischschlamm

Frischschlammdaten allgemein

Frischschlamm Menge Abzug 2'869 m3
Frischschlamm Menge Netto 2'376] m3
Trubwasser Abzug VED1-3 493 m3
Frischschlamm Trockenriickstand TOTAL 84| tTR
Frischschlamm Trockenriuickstand "organisch" 62| toTR
Frischschlammdaten detailiert [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
Frischschlamm Menge pro Tag Netto (m?3/d) 65 79 101
Frischschlamm Trockenriickstand (%) 3.25 3.45 3.79
Frischschlamm Glihriickstand (%) 24.50 26.64 29.67
Frischschlamm Glihverlust (%) 70.33 73.36 75.50
Frischschlamm Trockenrtickstand TOTAL (t TR) 2.57 2.79 3.08
Frischschlamm Trockenrtickstand "organisch” (t 0TR) 1.90 2.07 2.22
Frischschlamm pH-Wert (pH) 6.39
m3/d Frischschlamm Menge (m3/d) ——— Frischschlamm Trockenriickstand (%) %
120 3.90
S - 3.80
100 o\
- 3.70
N\ \[ \ - 3.60

NN

80/ "\//\/ /
/

60 AN 3.40
/ P 3.30
40
r 3.20
r 3.10
20
r 3.00
0 T T T T T 2.90
o2} [} o2} [} o2} [} o2} o} [} o} [} o2} [} o2} o)
=} =} = =} =} =} =} =} =} =} =} = =} = o
oS S S S S S S S S S S =} S S S
~ I3 « « I3 « 3 I3 « ~ I3 ~ N 3 ~
i — i — i — i — — — — i — i —
— — — - — — — — - — — — — — —
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4.2 Faulung

Daten Faulung (Vorfaulraum) [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
Trockenriickstand TR (%) 2.02 2.12 2.25
Gluhrickstand GR (%) 44.74 45.80 47.22
Glihverlust GV (%) 52.78 54.20 55.26
Abbauleistung 0TR (%) 0.00 0.00 0.00
Temperatur OBEN (°C) 37.20 37.68 37.90
pH-Wert (pH) 7.31 2.22
Organische Sauren mg/| 209.50

Faulzeit (d) 15

Betriebszeit Schlammumwaélzung (h/d) 11.7

[Betriebszeit Schlammumwalzung TOTAL (h) | 351.9|

°C Schlamm Temp. OBEN ( C) Betriebszeit Umwalzung / Heizung (h/d) h/d
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4.3  Stapelbehalter

Stapelbehélter 1 + 2 [Minimum  [Mittelwert |Maximum |
Stapelbehdalter 1 Inhalt (m?3) 284 540 764
Stapelbehalter 2 Inhalt (m?3) 697 1'137 1'423
Stapelbehalter 1 + 2 TOTAL (m?3) 1'444 1'676 1'894
Faulwasserabzug ab Stapelbehdlter 1 + 2 TOTAL (m3/d) 0 23 80
[Faulwasserabzug ab Stapelbehélter 1 + 2 TOTAL (m3) | | 679| |

m3 m3/d

Inhalt Stapel 1 (m3)

Inhalt Stapel 2 (m3)

1'600

Faulwasserabzug Stapel 1+2 (m3/d)
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5 Gas- und Oelhaushalt

51 Gashaushalt

Methangasproduktion [Minimum  [Mittelwert |Maximum |
Gasproduktion Menge (m?3/d) 473 837 1'293
Gasproduktion pro m3 FS (m3/ms3 FS) 6 11 16
Gasproduktion pro kg oTR FS (m3/kg 0TR) 0.291 0.368 0.582
[Gasproduktion Menge TOTAL (m?) | 25'109 |
Methangasverbraucher BHKW

Betriebszeit (h) 535.1

Gasverbrauch (ms3) 21'302
Gasverbrauch pro kWh (m3/kWh) 0.500
Gasverbrauch pro h (m3/h)

[Gasverbrauch TOTAL (m3) | 25'109

Gasverbrauch BHKW, Heizung und Gasfackel

Gasfackel
4%

Heizung
11%

5.2 Oelhaushalt

Verbrauch Heizoel

Olheizung Laufzeit Betrieb 36.2| h
Olheizung Laufzeit Betrieb Mittelwert/d 1.2| h/d
Olheizung Verbrauch 723 I
Olheizung Verbrauch Mittelwert/d 24.10| I/d
Oeltank Vorrat 12'031 |
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6 Entsorgung

6.1 Rechen- und Sandfanggut

Entsorqgung Rechen- und Sandfanggut

Rechen- / Schlammsiebgut Menge 7'930| kg
Rechen- / Schlammsiebgut Menge Mittelwert/Woche 1'983| kg/w
Sandfanggut Volumen (Anzahl Sandsiloleerungen) 7] m3
Sandfanggut Menge (Deponie Teuftal) 0| kg
6.2  Klarschlamm
Entsorgung Klarschlamm [Minimum  [Mittelwert [Maximum |
Klarschlammabgabe TR % 2.69 4.05 5.68
Klarschlammabgabe GR % 46.53 49.79 52.05
Klarschlammabgabe GV % 47.95 50.21 53.47
Klarschlammabgabe Flissig Menge TOTAL 1'230.62 t
Klarschlamm Trockenriickstand TOTAL 49.27 t TR
Klarschlamm Trockenriickstand "organisch" TOTAL 24.73 toTR
t == Entsorgung Flissig (t) Entsorgung Fliissig (TR %) % TR
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7  Wasser- und Energiebilanz

7.1 Trink- und Brauchwasser

Wasserhaushalt ARA
Trinkwasser Total Verbrauch 15.6] m3
Brauchwasser Total Verbrauch 856 m3

7.2  Elektrische Energie
7.2.1 Daten Energiebilanz ARA

Energieproduktion mit Blockheizkraftwerk (BHKW)

Energieproduktion BHKW (HT) 29'957| kWh
Energieproduktion BHKW (NT) 12'646| kWh
Energieproduktion BHKW TOTAL 42'603] kwWh

Produktion HT (kWh)

Produktion NT (kWh)
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Energiebezug und Ricklieferung (BKW)

|Wirkleistung Spitze | 144] kw |
Energiebezug (kWh) 22'251| kWh
Energiebezug (kVarh) 459| kVarh
|EnergierUcineferung an BKW | 3'813| kWh |
|Energiebezug BKW NETTO (KWh) | 18'438 kwh |

Energiebilanz

B Produktion BHKW B Bezug BKW
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7.2.2  Grafik Energieverteilung

Energiebedarf der einzelenen Anlageteile

Energiebedarf Abwasser / Biologie 38'887| kwWh
Energiebedarf Schlammbehandlung 2'740] kWh
Energiebedarf Haus- und Gebdudetechnik ARA 15'082| kWh
Energiebedarf Pumpwerk ARA 4'332| kWh
[Energiebedarf ARA (ohne Pumpwerk) | 56'709] kwh |
[Energiebedarf ARA und Pumpwerk TOTAL | 61'041] kwh |
Energieverteilung
B Energiebedarf Abwasser / Biologie
B Energiebedarf Schlammbehandlung

OEnergiebedarf Haus-und
Gebaudetechnik ARA

B Energiebedarf Pumpwerk ARA

Seite 22/23



Monatsbericht

8 Ereignisjournal / Tagesrapporte

Im Anhang.
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